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Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница»

Р 4

Разраб. Носова

Пров. Масленников

Рук. гр. Гайфулин

Гл. спец. арх. Соломахин

ШалашоваН. контр. План 1-го этажа

План 1-го этажа

ООО ПИ
"Кузбассгорпроект"

1. Условные обозначения и примечание см. лист 1.
2. Над открытыми проемами пом. 1086, 1087, 1094, 1095 со стороны пом. 1082, 1093 размещается рольставни (сплошные).
3. Ведомость заполнения проемов см. л. 18,19,20
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Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница»

Р 5

Разраб. Носова

Пров. Масленников
Рук. гр. Гайфулин
Гл. спец. арх. Соломахин

ШалашоваН. контр. Экспликация помещений 1-го этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме-
ще-
ния

1001 Тамбур 5,21

1002 Палата изолятор 18,24

1003 Санузел 3,91

1004 КУИ 2,97 Д

1005 Шлюз 3,92

1006 Процедурная 12,50

1007 Тамбур 5,14

1008 Вестибюль ожидания 18,09

1009 Уборная 3,27

1010 Уборная персонала 2,81

1011 Кабинет терапевта 11,88

1012 Лестничная клетка Н2 24,85

1013 Комната управления 12,73

1014 Санитарная комната 7,10

1015 Процедурная мамографа 14,55

1016 Комната подготовки пациента 6,74

1017 Процедурная флюорографии 13,82

1018 Комната подготовки пациента 6,43

1019 Комната управления 10,24

1020 Процедурная рентген диагностики 24,78

1021 Комната подготовки пациента 4,91

1022 Туалет 2,75

1023 Уборная персонала женская 3,14

1024 Кабинет доврачебного приема 12,09

1025 Прием биологических материалов 5,90

1026 Процедурная забора венозной крови 14,15

1027 Кроссовая 8,88

1028 Лифтовый холл (пожаробезопасная зона) 17,83

1029 Тамбур 5,82

1030
Гардероб верхней одежды с выделенной зоной для
временного хранения инвалидных колясок

11,97

1031 Туалет женский 3,05

1032 Кабинет гинеколога 17,11

1033 Манипуляционная 16,12

1034 Кабинет гинеколога 20,09

1035 Коридор 33,76

1036 Санитарная комната 5,59

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме-
ще-
ния

1037 КУИ 5,59

1038 Процедурная УЗИ/КГТ 19,86

1039 Кабинет доврачебного приема 12,17

1040 Вестибюль ожидания 29,50

1041 Уборная женская 7,25

1042 Уборная мужская 4,88

1043 Универсальная кабина уборной МГН 3,81

1044 КУИ 3,70 Д

1045 Лестничная клетка Л1 23,61

1046 Универсальная кабина уборной МГН 4,29

1047 Уборная персонала женская 4,66

1048 Тамбур 3,27

1049 Процедурная рентген диагностики 24,78

1050 Комната подготовки пациента 8,25

1051 Туалет 2,91

1052 Комната управления 14,31

1053 Санитарная комната 2,54

1054 Колл-центр 17,51

1055 Лифтовый холл (пожаробезопасная зона) 11,16

1056 Уборная женская 7,58

1057 Лестничная клетка Л1 24,85

1058 Палата изолятор 18,24

1059 Тамбур 5,04

1060 Шлюз 3,92

1061 КУИ 2,97 Д

1062 Санузел 3,91

1063 Вестибюль ожидания 17,24

1064 Процедурная 12,50

1065 Тамбур 4,76

1066 Туалет 2,68

1067 Кабинет педиатора 13,97

1068 Туалет 2,31

1069 Коридор 86,12

1070 Технологическая лестница 22,15

1071 Служебный коридор 6,43

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме-
ще-
ния

1072 Тамбур 3,75

1073 КУИ 3,71 Д

1074 Загрузочная 6,04

1075 Выдача льготных лекарств 21,82

1076 Кабинет льготных лекарств 10,73

1077 Кладовая хранения вакцины 4,99 Д

1078 Прививочный кабинет 15,68

1079 Картохранилище. Регистратура на 4 сотрудника 21,45 В4

1080 Помещение охраны с центральным постом 14,83

1081 Пост охраны 4,28

1082 Вестибюль (взрослое население) 159,63

1083 Тамбур 7,43

1084 Тамбур 9,36

1085 Шлюз 3,96

1086 Гардероб верхней одежды 19,90

1087 Гардероб верхней одежды 22,72

1088 Выдача и оформление больничных листов 11,77

1089 Пост охраны 5,17

1090
Хранилище детских колясок с выделенной зоной для
временного хранения инвалидных колясок

11,51 Д

1091 Тамбур 6,76

1092 Тамбур 7,40

1093 Вестибюль (детское население) 102,67

1094 Выдача и оформление больничных листов 9,46

1095 Картохранилище. Регистратура на 3 сотрудника 26,73 В4

1096 Кабинет здорового ребенка 18,09

1097 Подростковый кабинет 18,09

1098 Уборная персонала 4,23

1099 КУИ 4,08 Д

1100 Помещение выдачи льготного питания (раздача) 10,11

1101 Зона получения социальных услуг 16,83

1102 Загрузочная зона 11,41

1103 Тамбур 9,14

1104 Коридор 57,18

1105 Кислородная рампа 16,81

1106 Уборная мужская 3,92

ООО ПИ
"Кузбассгорпроект"
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Разработал Носова
Проверил Масленников
Рук.гр. Гайфулин
Гл.спец.арх. Соломахин

ШалашоваН.контр. Ведомость заполнения дверных проемов

ADSK_Марка Тип ADSK_Обозначение Количество ADSK_Примечание
1 1020-2100 (980х2080h) ДПС 01 Л EI30 ГОСТ Р 57327-2016 3
2 1050-2100 (1010х2080h) ДПС 01 Пр EI60 ГОСТ Р 57327-2016 2
3 1100-2100 (1060х2080h) ДАВ Г Бпр Оп Л Р ГОСТ 23747-2014 39
4 1100-2100 (1060х2080h) ДАВ Г Бпр Оп Пр Р ГОСТ 23747-2014 34
5 1100х2100 (1060*2080)h ДСН Оп Прг Пр Н О ГОСТ 31173-2016 1
6 1210-2100 (1170х2080h) ДАВ Г Бпр Оп Л Р ГОСТ 23747-2014 102
6.1 1210-2100 (1170х2080h) ДАВ Г Бпр Оп Ма Р ГОСТ 23747-2014 3 см.п.п.10
7 1210-2100 (1170х2080h) ДАВ Г Бпр Оп Пр Р ГОСТ 23747-2014 82
8 1210-2100 (1170х2080h) ДПС 01 Л EI30 ГОСТ Р 57327-2016 7
9 1210-2100 (1170х2080h) ДПС 01 Л EI60 ГОСТ Р 57327-2016 2
10 1210-2100 (1170х2080h) ДПС 01 Л EIS60 ГОСТ Р 57327-2016 3
11 1210-2100 (1170х2080h) ДПС 01 Пр EI30 ГОСТ Р 57327-2016 3
12 1210-2100 (1170х2080h) ДПС 01 Пр EI60 ГОСТ Р 57327-2016 5
13 1210-2100 (1170х2080h) ДПС 01 Пр EIS60 ГОСТ Р 57327-2016 3
14 1210-2100 (1170х2080h) Л Рентгенозащитная ГОСТ 31114.2-2012 2
15 1210-2100 (1170х2080h) Пр Рентгенозащитная со

смотровым окном
ГОСТ  31114.2-2012 1

16 1210-2100 (1170х2080h)Пр  Рентгенозащитная ГОСТ 31114.2-2012 5
17 1210х2100 (1170*2080)h ДСН Оп Прг Л Н О ГОСТ 31173-2016 2
18 1210х2100 (1170*2080)h ДСН Оп Прг Пр Н О ГОСТ 31173-2016 2
19.2 1550-2100 (1510х2080h) ДПСО 02 Л EI30 ГОСТ Р 57327-2016 3
19.3 1550-2100 (1510х2080h) ДПСО 02 Л EI 15 ГОСТ Р 57327-2016 3
19.1 1550-2100 (1510х2080h) ДПСО 02 Л EIS60 ГОСТ Р 57327-2016 2
19.4 1550-2100 (1510х2080h) ДПСО 02 Пр EI30 ГОСТ Р 57327-2016 1
19 1550-2100 (1510х2080h) ДПСО 02 Пр EIS60 ГОСТ Р 57327-2016 7
20 1550-2100 (1510х2080h) ДСН Дп Прг Л Н УЗ ГОСТ 31173-2016 4
21 1550-2100 (1510х2080h) ДСН Дп Прг Пр Н УЗ ГОСТ 31173-2016 4
22 1550-2100 (1510х2080h) Дп П Рентгенозащитная ГОСТ 31114.2-2012 1
23 1550-2100 (1510х2080h)_ДАВ О Бпр Дв Л Р ГОСТ 23747-2014 7
24 1550-2100 (1510х2080h)_ДАВ О Бпр Дв Пр Р ГОСТ 23747-2014 10
23.1 1550-2100 (1510х2080h)_ДАН О П Дв Л Р ГОСТ 23747-2014 4
23.2 1550-2100 (1510х2080h)_ДАН О П Дв Пр Р ГОСТ 23747-2014 10
25 1710-2100 (1670х2080h) ДПСО 02 Пр EI30 ГОСТ Р 57327-2016 2
26 1710-2100 (1670х2080h)_ДАН О П Дв Л Р ГОСТ 23747-2014 1
27 1710-2100 (1670х2080h)_ДАН О П Дв Пр Р ГОСТ 23747-2014 1

ADSK_Марк
а Обозначение Наименование Количество

ОК-1 ГОСТ 21519-2022 2120х1800 (2080х1740h) ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4М1-14-4И1) 116

ОК-1.1
идивидуального
изготовления по
ГОСТ 21519-2022

2120х1800 (2080х1740h) ОА КП СП ПОТ ВП (4M
F-14-4М1-14-4И1) EI30 1

ОК-2 ГОСТ 21519-2022 1520х1800(1480х1740h) ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4М1-14-4И1) 34

ОК-3 ГОСТ 21519-2022 1020х1800(980х1740h) ОА КП СП ПОТ ВП (4MF-14-4М1-14-4И1) 2

ОК-4 ГОСТ 21519-2022 1200х1200 (1160х1160) ОА С Р (стекло закалаенное 6мм.)передаточное окно двухстворчатое 1

ОК-5 Окно
рентгенозащитное ОП ОСП 12-13 Л Рентгенозащитное 4

1.  Алюминиевые двери и окна выполнить из аннодированного профиля.
2. В рентгенкабинете предусмотреть рентгенозащитные ставни на окна, складного типа, 
складывающиеся в глубину оконного проема, согласно СанПиН 2.6.1.1192-03.  Количество:  2120х1800h - 2 шт, 
1520х1800h - 4шт.
3. На всех противопожарных дверях установить доводчики. На двупольных противопожарных  дверях 
дополнительно установить синхронизаторы закрывания.
4. Стекло в остекленных дверях должно быть армированным.
5. Подоконные доски из аннодированного алюминия, шириной 150 мм. Длина подоконной доски  L=318,1 м.п.
6. Оконные откосы выполнить из композита. Длина оконных откосов L=852,56 м.п.
7. Над открытыми проемами устанавливается рольставни (сплошные), высотой 1400 мм,
шириной: 1200 мм - 1 шт; 1600 мм - 1 шт; 1800 мм - 2 шт; 2000 мм - 1 шт. См. раздел АР лист. 4.
8. Монтажные зазоры выполнить 20мм.
9. Пороги в дверях выполнить не более 14мм
10. Двери позиций 6.1  маятниковые (возможность открывания как внутрь так и наружу помещения).

2 - Зам. 658-23 15.06


